
令和４年５月１８日 

 

 

 

質疑回答書 

 

工事番号・工事名 公下汚４第３号 希多町２号線汚水管布設工事 

質疑事項 

※具体的に記入すること 

 

⑴施工条件総括表の明治項目９．排水工において制約条件等で排水ポンプ口

径 50㎜１台 作業時排水とありますが、ポンプ稼働日数の計上がされてい

ないようなので、ご教示ください。 

回  答 

 

⑴ポンプ稼働日数は４日です。 

 

 


